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Potenziali, opportunita e soluzioni per l'uso dell’energia
dal legno e dal sole nel settore terziario
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Foreste in forte espansione...ma aumenta lI'abbandono e i «danni climatici»

* 9.1 Mha di boschi
34% pubblici, 66% private

* Negli ultimi 30 anni +2,3 Mha
* Incremento annuo: 36 Mm3

* Prelievi: 18-37% dell’incr.

* 65% = legno da energia
* 35% -2 legno da industria

www.aielenergia.it



| numeri dei boschi lombardi
- Superficie forestale 619.726 ha - 26% del territorio regionale
- Incremento medio annuo sup.: 1.699 ha =2 2,7% ogni dieci anni

- Provvigione unit. boschi lombardi: 236,8 mc/ha

RAPPQO
Sullo Statgz;eue

- Incremento medio annuo boschi lombardi: 3,6 M mc "°fesreinLo,,§3r2d,-a
¥ 1

- Prelievo medio annuo: 560.841 mc = 15,3%!!

- Prelievo medio nelle fustaie: 19,7%

- Prelievo medio nei boschi cedui e misti: 12,8%

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it



Cippato i s

Qualita del cippato: uguale o migliore rispetto a quella

per cui la caldaia e stata omologata (potenza termica
nominale <500 kW) o testata in opera (>500 kW).

La documentazione di acquisto deve riportare la
classe di qualita e il codice di identificazione del
produttore o distributore rilasciato dall’Organismo di
certificazione.

Autoproduzione. Nel caso Iin cul la caldaia sia
alimentata con cippato di propria produzione, la qualita
del combustibile potra essere attestata da analisi
effettuate con cadenza annuale da un laboratorio
accreditato ISO/IEC 17025, sulla base delle
metodologie di prova definite dalla ISO 17225-4.

CIPPATO
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CIPPATO

bl@%

RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5360 Sedutadel 11/10/2021

19 Requisiti della biomassa

3. Il cippato deve essere certificato secondo le metodologie di prova definire dalla norma
UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualita pari o superiore alla classe per cui
il generatore e stato certificato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di
certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di
acquisto deve riportare |'evidenza della classe di qualita e il codice di identificazione
rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione
del distributore.

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it @aielagroenergia ﬂ m



Andamento certificazione Biomassplus

m-.) AIEL - Associazione Italiana Energie agroforestali
) 310

o Attivati 13 nuovi certificati 2231 oo siecre 106 0

Diamo il benvenuto nella famiglia Biomasspius® a 6 nuove aziende che hanno scelto il percorso

n e I 2 O 23 4 te rm i n ate dellz certificazione di qualita per @ lorc biccombustibili legnosi: Scacheri Roberto, Azienda
Agricola di Trezzi Andrea, Caleg sri, Magnetti sri, Cozlova Legnami, Bre-Edil di Bresadola Giovanni

 Presentate altre 18 domande

L Azienda Agricola di
Scacheri Robel] Trezvz‘i x:rff
. i o Via Giardinetty et
A 22040 Brenna (CO)
Aziende certificate o sosoros sl AL oo
rob.pa@liber
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Tabella 1 — Prezzo del cippato a settembre 2023 al consumatore franco partenza, IVA
esclusa

(energia-:Legno

ILMAGAZINE DELLA PRIMA FONTE RINNCVABILE ITALIANA

https://enerqgiadallegno.it/prezzo-del-

e s ™ i cippaioa:setiembre-2023

A1l (M25) 145,26 44,04 39,37 -6,83
A2 (M35) 94,60 26,77 30,42 2,70
B1(M50) 53,81 12,70 24,13 5,81

Il prezzo espresso in €/t € quello ottenuto da 63 rilevazioni del Gruppo produttori professionali
biomasse di AIEL . Il prezzo é rilevato per unita di massa e convertito.

Grafico 1 — Costo dell’energia primaria in MWh (termici), settembre 2023

Prezzoin €/MWh del cippato, iva inclusa, trasporto escluso

Cippato in classe BI
Cippato in classe A2
Cippato in classe Al

Gas naturale

Gasolio agricolo

Gasolio da riscaldamento

- € 20,00€ 40,00€ 60,00€ 80,00<€ 100,00€120,00 €140,00€160,00 €180,00 €

www.aielenergia.it
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https://energiadallegno.it/prezzo-del-cippato-a-settembre-2023/
https://energiadallegno.it/prezzo-del-cippato-a-settembre-2023/
https://form.jotform.com/AIEL2012/calcolatore_caldaie

ANDAMENTO DEI PREZZI DEL CIPPATO (2016-2021)

Prezzo franco arrivo, Iva esclusa (entro 20 km - autocarro 45 m?)

124 122 127 124 125 128
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"“E"ﬁ https://aielenergia.it/public/download/

593 Guida%20incentivi%20AIEL.pdf
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Certificati bianchi
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Bando PA Bolzano

Bando Piemonte Bando PA Trento
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L MAGAZINE DELLA PRIMA FONTE RINNOVABILE ITALIANA

Bando Umbria

*Chiusi in attesa di ulteriori dotazioni finanziarie
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https://aielenergia.it/public/download/593_Guida%20incentivi%20AIEL.pdf
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CONTO TERMICO PER IMPIANTI A BIOMASSE
Algoritmo caldaie a biomasse fino a 2 MWt

IatOt: PnX thC|XCe
Ore di

. .ZO“"?‘ funzionamento
P.: potenza nominale climatica annue
h.: ore funzionamento fascia climatica -2 A 6500
C.: B 850
0,045 €/kWh (<35 kW) caldaie = 2 anni; c 1100
0,020 €/kWh (35-500 kW) = 5 anni - -
0,018 €/kWh (500-2000 kW) = 5 anni F 1800

C,: bonus emissioni 2 1,2e 1,5

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it @aielagroenergia ﬂ m



Esempi di calcolo dell’incentivo e disponibilita dei fondi

Zona Potenza 100 kW Zona Potenza 250 kW
Climatica Climatica
D 14.000 16.800 21.000 D 35.000 42.000 52.500
E 17.000 20.400 25.500 E 42.500 51.000 63.750
F 18.000 21.600 27.000 F 45.000 54.000 67.500
Zona Potenza 350 kW Zona Potenza 500 kW
Climatica Climatica
D 49.000 58.800 73.500 D 70.000 84.000 105.000
K 59.500 71.400 89.250 E 85.000 102.000 127.500
F 63.000 75.600 94.500 F 90.000 108.000 135.000
500 M<€/a disponibili
1.200 kW (Ce 1,5, Zona E): 2021 - spesi 230 M€

2023 - spesi 206 M€

€ 275.400 in 5 anni (55 k€/a) 60% dei fondi NON spesi!

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it @aielagroenergia ﬂ m



Incentivi CUMULABILI al CT—- Regione Lombardia (dGR 5646/2021)

Per le imprese, il contributo regionale, sommato al contributo riconosciuto dal Conto
termico, non potra comunque superare le percentuali, rispetto alle spese ammissibili
riconosciute dal GSE del 65% (nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese
individuali) o il 55% nel caso di medie imprese.

Nun|'1ero doma|mde p|er provin|cia - FI n O a 500 kW (b|omassa () gaSO“O)
- Sondrio; 1 Varese; 2 . . .
. - 1 M€ disponibile

, solo 33 richieste!

\' - spesi circa 300.000 (30%)

Il bando PMI sara riproposto nel 2024!

Pubblicazione Febbraio-Marzo

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it @ailelagroenergia ﬂ m



CERTIFICATI BIANCHI = TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

2

PER GLI IMPIANTI A BIOMASSE LEGNOSE

NUOVA
VITA UTILE INSTALLAZIONE SOSTITUZIONE

Produzione di energia

. 10 anni 7 anni
termica

Climatizzazione degli . :
L. 10 anni 7 anni

ambienti Durata del

Caldaie a servizio di reti 10 anni 7 anni prpgramma di
di teleriscaldamento m|5l:.|ra e del
o periodo
Gruppi frigo ad 7 anni 5 anni incentivato

assorbimento

Per gli impianti di nuova installazione ée riconosciuto solo il
risparmio addizionale determinato dall’incremento di
rendimento rispetto alla baseline!

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it



Che caratteristiche deve avere il
generatore?

‘Il rendimento termico del nuovo generatore a

biomasse deve essere sempre maggiore dell’85%' e
sempre maggiore del rendimento del generatore
sostituito

Rndimento generatore da Test report (UNI EN

installare 303-5:2012 Procedura GSE |
Rendimento generatore Monitoraggio ex ante, dato di targa, misura
sostituito in opera con procedura GSE

Emissioni in atmosfera: a
Potenza nominale <500 kW <2 MW >2 MW
termica del generatore

Classe generatore
(UNI EN 303-5:2012)

Limiti nazionali (D.lgs.
152/06 e s.m.i.)
regionali o locali

Limiti validi per il conto
termico 2.0

Limiti di emissione

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it



Come calcolo il numero dei certificati?

Per le sostituzioni, il numero dei certificati si calcola in base al risparmio Alg Orltm 0 dl Cal COIO del rlsparm I O’
addizionale, ovvero all’energia utile contabilizzata nel nuovo impianto . . . .
divisa per il rendimento ex ante ottenuto dal monitoraggio IN CaSO d | SO StItU Zlone

VECCHIO IMPIANTO

Rendimento= Energia utile/Energia primaria

8

j:) Energia primaria

FOSSILE
S

Energia utile

E :
RISp = —&mica ' ft — Ee_biomassa " fe

Nbaseline

Contabilizzata a
valle del
generatore

Contenuta nel
combustibile

RISP = risparmio energetico addizionale
Npaseline = rendimento della caldaia sostituita
Eiermica = energia termica netta ceduta all'utenza post interv.

)
Energia utile ﬁ [MWh]
-

NUOVO IMPIANTO

Rendimento= Energia utile/Energia primaria

Energia primaria
>
Contenuta nel
combustibile

Ee piomassa = eventuali maggiori consumi di Egjo44ricq assorbita
dalla caldaia a biomassa rispetto a quella standard di mercato

Contabilizzata a

valle del
generatore [MWh]
fi: = conversione TEP su MWh, pari a 0,086
Energia utileyyovo impianTo fe = conversione TEP su MWh, pari a 0,187

1CB=1TEP TEP=

*Il valore dei certificati non &
fisso ma dipende dal mercato,

il prezzo medio a ottobre 2019
e di260 €

Rendimentoygcchio IMPIANTO /BASELINE

» 1 Certificato bianco = 260,00€*

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it @ailelagroenergia ﬂ m



ESEMPIO DI CALCOLO DEI CERTIFICATI BIANCHI




Sostituzione del metano con cippato
Valore del risparmio addizionale - TEE

Calcolo dei TEE dal consumo di cippato Al valore addizionale va
5.200 msr M30% t/msr=0,223 aggiunto il risparmio
1.160 t di cippato M30% PCI=3,4 MWht
670tx 3,4 =3.944 MWh

90-100 €/ MWh
2.278 MWh X 0,086 = 339 TEE

50.700 €/a x 7 anni = 617.315 € 236.640 € x 7 = 1.656.480 €

cippato 30-35 €/ MWh metano

www.aielenergia.it www.energiadallegno.it @aielagroenergia ﬂ m



Grazie per l’attenzione!

Valter Francescato, direttore tecnico
AIEL — Associazione Italiana Energie Agroforestali
francescato.aiel@cia.it

www.aielenergia.it

AiEL9

ASSOCIAZIONE
ITALIANAENERGIE
AGROFORESTALI
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